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OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY
dla MIASTA KOLNA za 2021 r.

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kolnie dzialajqc na podstawie an. 12 ust.l i an. 13

ustawy z dnia 7 czrrwca 2001r. o zbioro\ ym zaopatrzeniu w wodq i zbioro*ym odpmwadzaniu Sciek6w (Dz.
U. z 2O20 r. poz. 202t\, w zwiqzku z $ 23 ust. I ro4orz4dznnia Ministra Zdrowia z dnia 7 gmdnia 2017r. w
sprawie jako6ci wody przezraczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2 2017r., po2.22941, po przeprowadzeniu
analizy okresowych ocen jako3ci wody wodoci4g6w zaopatruj4cych mieszkar{c6w gminy w wodg za 2021 t i
innych danych przedstawia obszarow4 ocengjakoici wody dla Gminy Miejskiej Kolno.
Mieszkaricy miasta zaopatrujq sig w wodg z Wodoci4gu w Kolnie. Na terenie miasta firnkcjonuje wodociqg
zakladouy SM ,,Mlekpol" w Grajewie Zaklad Produkcji Mleczarskiej l8-500 Kolno, ul. Mickiewicza 34

Paristwowy Powiatowy lnspekor Sanitamy w Kolnie
Urszula Teresa Golgbiewska

Otrzymujq:
l. Burmistrz Miasta Kolno, tt-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
2. Starosta Powiatu Kolneiskiego, lt-500 Kolno, ul. I I Listopada I
3. ala-

Lp. Obszar zaopatrzenia w wodg Strcfa Wodociqgu w Kolnie

I
wykaz producent6w wody zaopatrujqcych

ludnoii

Przedsigbiorctwo Uslug
Komunalnych Sp. z o. o.

l8-500 Kolno, ul. Kolejowa
4a-

Spoldzielnia Mleczanka
,,I\4lekpol" w Grajewie Zaklad
Produkcji Mleczarskiej I E-500

Kolno, ul. Mickiewicza 34

2
Wielko6i produkcji wody w mr za202l r

i sposoby jej uzdamiania

366236 w tym sprzedaz dla
gm. Kolno 9t44 mr

napowietrzanie, fi ltracj4
odirlazianie, odmanganianie,
dezynfekcja podchloryuem

sodu wg. potrzeb

46i240,
napowietrzanie, fi ltrdcj 4

od2elazianie, odmanganianie,
dezynfekcja podchlorynem sodu

wg. potrzeb

-1 Liczba ludnoici zaopatrywanej w wodg 10142 (m. Kolno) 2E5 (pracownicy)

.l Jako6i wody, spos6bjej uzdatniania i
derynfekcji, jeitli jest stosowana

Woda przydetnr do
spoiycia

Uzdatnianie odpowiednie

Woda przydrtu do spoi?cir
Uzdatnianie odpowiednie

5

Przekroczenia warlo6ci dopuszczalnych
paramenow jakoici wody wraz ze
wskazaniem ich wplywu na zdrowie
konsumentow

brak brak

zgloszone reakcje niepoi4dane ati4zane ze
spo2yciem wody na danym obszarze

Nie zgloszono Nie zgloszono

7
Prowadzone postgpowanie administracyjne
w zakresie jakoSci wody Nie prowadzono Nie prowadmno

8

Dzialania naprawcze prowadzone przez
przedsigbiorstwo wodoci4gowo-
kanalizacyjne

Nie prowadzono Nie prowadzono

4*

Burmistrz Miast, Koho

Strefr Wodoci4gu ZPM w
Kolnie

6.


